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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROBKI WODY DO SPOŻYC|A

l Data pobrania / dostarczenia próbkiwody: 26.07.2022 r.

tl Próbka pobrana przezi p. A. Grzybowski PSSE Radom

ltl Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN lSO 19458:2007; PN-EN lSO 5667-3:201B-08; PN -lSO 5667-5:2017,10

lV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny uj. Tomaszów

- r' Cel badania próbki: celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Vl Punkt pobrania próbki: Ochotnicza Straz Pozarna lVodrzejowice gm. SkarySZeW

VllZleceniodawca: PSSE Radom 26-601 Radom ul. gen. Leopolda Okulickiego 9 D

Adresat: Zakład Gospodarki Komunalnej i lVieszkaniowej 26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Wyniki badań fizyko-chemicznych

Lp, Parametr Norma / metoda
Wynik

(Niepewność)1)
Wańość

parametryczna* Jednostka stwierdzenie
zgodności#

Mętność
PN-EN lso 7027-1
201 6-09

0,15
(r24%)

akceptowalna
Zalecany zakres
wartości do 1,0

NTU

.) Barwa (Pt)
PN-EN lso 7BB7,,2012
rozdział 7

< 54)
(5 !21%)

mg/l

akceptowalna akceptowalna

3. Zapach N
PB.02.HKL
wvd. 1zdn.18,06.2019

akceptowalny akceptowalny

4, Smak N
PB.03.HKL
wvd. 1 zdn.lB.06.2019

akceptowalny akceptowalny

5
pH

A PN-EN lSO 10523:2012

7,4
(ł2,6%) 6,5 _ 9,5 pH

w temperaturze 25,7 0C

6

przewodnośc
elektryczna właściwa
w 25oC2) A PN-EN 27888:1999

370
(! 2,9o/o)

2500 pS/cm

w temperaturze 23,8 0C
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Wyniki badań mikrobiologicznych

stwierdzenie
zgodności#Norma / metoda

Wynik
j t.k

INiepewność]1)

Wańość
parametryczna*Lp Parametr

8
[5;1 3]

3ez
nieprawidłowych

zmian3)
1

OgoIna liczba mikroorganizmów
w 22'C / 1ml wody

A PN-EN lSO 6222:2O04

0
02

Bakterie grupy coli / 100 ml
wody

A PN-EN lso 9308-,l,,201 4-12
+Al:2017-04

0
0PN-EN lso 9308-1,.2014-12

+A1,.2017-04J Escherichia coli / 100 ml wody

0A PN-EN lSO 7899-2 :2004 0
4 Enterokoki / 100 mlwody

sTAIąSZYA

AUTORYZOWAŁl

*-Wymaganie zgodne zRozporządzeniem Ministra Zdrowiazdnia 07 grudnia 2017r. (Dz,U. z2017r.,poz,2294)
# - Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami

A - badanie akredytowane
N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN lSOi IEC 17025:2018,02
jtk- jednostki tworzące kolonie
1)- niepewnośclozszerzona (U)przy poziomie ufności ok, 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania

próbek.
2) - korekta Za pomocą urządzenia do kompensacji Wpływu temperatury
3) _ za|eca się, aby ogó|na |iczba mikroorganizmów nie pzekraczała: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk i 1mI

w kranie konsumenta
4) - dolna granica zakresu pomiarowego metody

Termin wykonania badań: 26.07,2022r. - 29,07.2022r

zatwierdził:
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Dostarczona próbka nie budzi zaslrzeżeń,
Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może byc kopiowane inaczej jak tylko w całości.
K|ient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium ponosi odpowiedzia|nośc za wszystkie informacle przedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych
przez K|ienta w punktach od l do V|l . lnformacje te mogą wpływać na ważnośc uzyskanych wyników.
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