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Numer : 2040lS

Egzemplan,. 1l3

Data sporządzenia sprawozdania:

22.11,2023r,
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROBK! WODY DO SPOŻYC|A

I Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 14.11.2023 r.

ll Próbka pobrana przezi p, A. Grzybowski PSSE Radom (kontrola wewnętżna)

lll Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN lSO 19458:2007; PN-EN lSO 5667-3:20'18-08; PN -lSO 5667-5:2017-1O

lV Rodzaj ur:ządzenia wodnego: wodociąg publiczny uj. ul, Piaseckiego

V CeI badania próbki: celem pżedłożenia wynikowiednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Vl Punkt pobrania próbki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pomieszczenie socjalne, l piętro

Skaryszew ul. Piaseckiego 15

VllZleceniodawca / adresat: Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Wyniki badań fizyko-chemicznych

Wańość
parametryczna* Jednostka stwierdzenie

zgodności#Norma / metoda
Wynik

(Niepewnośó)1)Lp. Parametr

NTUo,28
(ż24%)

akceptowalna
Zalee.any zakres
wańości do '|,0

1 Mętnośc A PN-EN lso 7027-1
2016-09

mg/l
< 54)

(5 ! 21o/o)

akceptowalna akceptowalna
2 Barwa (Pt) A PN-EN lSO 7887:2012

rozdział 7

akceptowalny akceptowalnyZapach N
PB.02.HKL
wvd. 1zdn. 18.06.2019

N PB.03.HKL
wvd. 1 zdn,18.06.20'19 akceptowalny akceptowalny4 Smak

pH7,4
(ł2,6%) 6,5 _ 9,5pH

0cw temperaturze

A PN-EN lSO 10523:2012

20,5
5.

pS/cm467
(l2,9%) 2500

pzewodnośc
elektryczna właściwa
w 25oc2)

0c
A PN-EN 27888:1999

1 9,1

6.

w temperaturze
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo giczna w Radomiu
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Załącznlk Z.07-IR.01.HKL wyd. 5 z dn.24.07.2023

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp. Parametr Norma / metoda
Wynik

j.t.k.

INiepewność]1)

Wańośó
parametryczna*

stwierdzenie
zgodności#

1
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22'C / 1ml wody

A PN-EN lSO 6222:2004
2

[1;5]

Bez
nieprawidłowych

zmian3)

2.
Bakterie grupy coli / 100 ml
wody A PN-EN lSO 9308-1 :2O1 4-12

+A1:2017-04
0

0

3. Escherichia coli/ 100 mlwody A PN-EN lSO 9308-1 :2014-12
+A1:2017-a4

0
0

4. Enterokoki / 100 mlwody A PN-EN lSO 7899-2 :2004 0
0

AUTORYZOWAŁ:
sTARSZyA§

mgrinż,Mł

YSTENT

Grzebuła

*-Wymaganiezgodne zRozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z2017r.,poz.2294)
# - Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami.

A - badanie akredytowane
N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN lSO/lEC 17025:2018-02
jtk- jednostki tworzące kolonie
,1 

) - niepewność rozszerzona (U) pzy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszezenia k=2. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania
próbek.

2) - korekta za pomocą vrządzenia do kompensacji wpływu temperatury
3) - zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie pżekraczała: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1ml

w kranie konsumenta
4) - dolna granica zakresu pomiarowego metody

Termin wykonania badań: 14,11 .2023r. - 17 ,11 ,2023r,

zatwierdził:.

iIgiefiy

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń,
Wyniki badania izwiązana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do otzymanej i badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje pżedstawione W sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych
pzez Klienta w punktach od l do Vll . lnformacje te mogą wpływać na ważność uzyskanych wyników,
Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i poufność zgodnie z obowiązującą polityką bezstronności i poufności Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu.
Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji zlecenia są traktowane jako informacje poufne
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pAN§TWOWY POW|ATOWY lNSpEKTOR SAN |TARNY W RADOM 1U

. tel.: 48 345,'15 89 r sekretariat.p§se.radom@san6pid.gov.pl r u|.gen, Leopolda Oku|ickiego 9D,
26-60l Radom

Radom, dńa 24.I I.2023r.

HKN.447. oW. 596.2023. S

ZaŁJad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Radomiu

na podstawie sprawozdania zbadńpróbki wody numer analizy 2040lS z22.11.2023r. pobranej
w punkcie zgodności tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Skaryszew
ul. Piaseckiego 15 w dniu I4.II.2023r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej stwierdza

przydatność

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przezludzi (Dz. |J. z ż017 r. poz. ż294),

Państwowy Powiatolvy. i ;,,.,i,.,,,

Sanitarny g4,fiądomłu

z up. mgr inz,&ilJta Wałczel
, 
Z-ca. Państwowego Powiatowec;i.l

lnSPektora Sanitarneqr, .1 ł,,r,.,|...,.

Otrzymują:

1. adresat

2. ala



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej
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POWIATOWA STACJA SANITARNO _EPIDEMIOLOGICZNA
w RADOMIU

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
. 26-601Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D

tel. (48) 34-51-589, fax (48) 33-32-023
e-mail: §ł,k.§ia]-liil,r§§i.:_i{i!1;t_ł€§3ltlt]pj<l.s_łrl:.}1 l

www. gov.pVweb/psse-radom

Numer 204llS
Egzemplau: 1l3

Data sporządzenia sprawozdania:

22,11.2023r.
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROBKI WODY DO SPOZYCIA
l Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 14.11.2023 r,

ll Próbka pobrana przez: p. A. Grzybowski PSSE Radom (kontrola wewnętrz na)

lll Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN lSo 19458:2007; PN-EN lSo 5667-3:2018-08; PN -lso 5667-5:2017-1o

lV Rodzaj urządzenaa wodnego: wodociąg publiczny uj. Odechów

V CeI badania próbki: celem pżedłozenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Vl Punkt pobrania próbki: Publiczna Szkoła Podstawowa Odechów gm. Skaryszew
vll zleceniodawca / adresat: zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Wyniki badań fizyko-chem icznych

Lp. Parametr Norma / metoda Wynik
(Niepewność)1)

Wańość
parametryczna* Jednostka stwierdzenie

zgodności#

1 Mętnośó A PN_EN lso 7027-1
2016-09

0,37
(t24%)

akceptowalna
Zalecany zakres
wańości do 1,0

NTU

2, Banła (Pt) A PN-EN lSO 7887:2012
rozdział7

5
( ł 21o/o)

mg/l

akceptowalna akceptowalna

3. Zapach N PB.02.HKL
wyd. 1zdn.18,06.20,19 akceptowalny akceptowalny

4 Smak N
PB.03,HKL
wvd. 1 zdn.18.06,20,19 akceptowalny akceptowalny

5
pH

A PN-EN lSO 10523:2012

7,3
(r.2,60/0) 6,5 - 9,5 pH

w temperaturze 19,8 0C

6.

pzewodnośc
elektryczna właściwa
W 25oc2) A PN-EN 27888:'1999

548
(l2,9%) 2500 pS/cm

w temperaturze 18,1 0c

J
AUTORYZOWAŁ:

mgr inż.

YSTENT
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo giczna w Radomiu
Sekcj a Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Zńącznk Z.07-IR.01.HKL wyd. 5 z dn.24.0'7.2023

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp. Parametr Norma / metoda
Wynik

j.t.k.

INiepewność]1)

Wańość
parametryczna*

stwierdzenie
zgodności#

1
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22"C / 1ml wody

A PN-EN lSO 6222:2OO4
24

[18;32]

Bez
nieprawidłowych

zmian3)

2.
Bakterie grupy coli / 100 ml
wody

A PN-EN lSO 9308-1 :2014-12
+A1:2017-04

0
0

3. Escherichia coli/ 100 mlwody A PN-EN lSO 9308-1 :2014-12
+A1:2017-04 0

4 Enterokoki / 1O0 mlwody A PN-EN lSO 7899-2 :2004 0
0

sT^RSZW;

mgr inZ!ńweł

YSTENT
AUTORYZOWAŁ:

Grzebuła

* - Wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r,, poz. 2294)

# - Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami.

A - badanie akredytowane
N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN lSO/lEC 17025:2018-02
jtk- jednostki tworzące kolonie
1) - niepewnośćrozszerzona (U) pzy poziomie ufności ok. 95% iwspółczynniku rozszezenia k=2. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania

próbek.
2) - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
3) - zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie pżekraczała: 1OO jtk / '1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1ml

w kranie konsumenta

Termin wykonania badań: 14.11.2023r. - 17.11.2023r

zatwierdził:.

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń,
Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do otzymanej i badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje paedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych
pzez Klienta w punktach od l do Vll . lnformacje te mogą wpływać na waźność uzyskanych wyników.
Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i poufność zgodnie z obowiązującą polityką bezstronności i poufności Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu.
Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizaĄi zlecenia są traktowane jako informacje poufne

KoNlEc SPRAWoZDAN|A NR 2041/S
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PAŃ§TWOWY poWlAToWY lNSpEKTOR SANITARNY W RADOMlU
. tel.: 48 345,15 89 . §ekretariat.psse.radom@sanepid,gov.pl r ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D,

26-6O1 Radom

Radom, dnia 24.1I.2023r

HKN.447.ow .597 .2023.S

Zal<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdaniazbadańpróbki wody numer analizy 2041lS z22.I1.2023r. pobranej
w puŃcie zgodności tj. Publiczna Szkoła Podstawowa Odechów 77 gn.Skaryszew w dniu
I4.II.2023r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej stwierdza

przydatność

wody do spoĄcia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
ptzeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. IJ. z 2017 r.poz,2294).

Państwowy Powjatowy lnspektor
SanitarnvŃri Redomiu

z up, mgr ir|,i&Mt, Walczak
Z-ca Państwowego Powiatowego

lnspektora Sanitarneqn ,ł Radomiu

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a



Powiatowa Stacj a S anitarno-Epidemiolo giczna w Radomiu
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Załącznlk Z. 07-IR. 0 l .HKL wyd. 5 z dn. 24.07 .2023
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POWIATOWA STACJA SANITARNO_EPIDEMIOLOGICZNA
w RADoMIU

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
. ż6-601Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D

tel. (48) 34-51-589, fax (48) 33-32-023
ę-mail: §Pł|qlą]-ląiP$§9,;"a{.li]lł,,,niłłrcpjti,5"t;y.pl

www. gov.pl/web/psse-radom

Numer : 2042lS
Egzemplarz: 1l3

Data sporządzenia sprawozdania:

22,11,2023r
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROBKI WODY DO SPOŻYCIA

l Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 14.11.2023 r.

ll Próbka pobrana przez| p, A, Grzybowski PSSE Radom (kontrola wewnętrz na)

lll Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN lSO 19458:2007; PN-EN lSO 5667-3:2018-08; PN -lSO 5667-5:2017-1O

lV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny uj, Ul. Wincentowska

V Cel badania próbki: celem przedłozenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Vl Punkt pobrania próbki: Publiczna Szkoła Podstawowa Skaryszew ul. Prusa 5

VllZleceniodawca / adresat: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Wyn i ki badań fizyko-chemicznych

Lp. Parametr Norma / metoda
Wynik

(Niepewność)1)
Wańośó

parametryczna* Jednostka stwierdzenie
zgodności#

1 Mętnośc A PN-EN lso 7027-1
2016-09

0,12
( t24%)

akceptowalna
Zalecany zakres
wańości do 1,0

NTU

2. Barwa (Pt) A PN-EN lSO 7BB7:20'12
rozdział7

< 54)
(5 ż21%)

mg/l

akceptowalna

3. Zapach N PB,02,HKL
wvd. 1zdn. 18.06,2019

akceptowalny akceptowalny

4 Smak N
PB.03.HKL
wvd.,1 zdn.18,06.2019

akceptowalny akceptowalny

5
pH

A PN-EN lSO 10523:2012

7,3
(l2,6%) 6,5 - 9,5 pH

w temperaturze 19,5 0c

6

pzewodnośc
elektryczna właściwa
w 25oC2) A PN-EN 27888:1999

555
(x 2,9o/o)

2500 pS/cm

w temperaturze 18,2 0c

§TAR

AUTORYZOWAŁ
mgr inŻ.;ffi
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Powiatowa Stacj a Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Sekcj a Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Zńącznlk Z.07-IR. 0 1 .HKL uryd. 5 z dn. 24 .07 .2023

Wyniki badań mikrobioIogicznych

Lp Parametr Norma / metoda
Wynik

j.t.k. Wańość
parametryczna*

stwierdzenie
zgodności#

1
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22"C / 1mlwody

A PN-EN lSO 6222:2OO4
nie wykryto Bez

nieprawidłowych
zmian3)

2
Bakterie grupy coli i 100 ml
wody

A PN-EN lSO 9308-1 :2014-12
+A1:2017-04

0
0

3. Escherichia coli /,100 ml wody A PN-EN lSO 9308-1 :2014-12
+A1:2017-04

0
0

4. Enterokoki / 100 mlwody A PN-EN lSO 7899-2 :2OO4
0

0

AUTORYZOWAŁ:
STARSZY/SYSTENT

mgr inż. K' Grzebuła

* - Wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2O17r. (Dz.U. z 2017r,, poz.2294)

# - Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami.

A - badanie akredytowane
N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN lSO/lEC 17025:2018-02
jtk- jednostki tworzące kolonie
,1 )- niepewnoścrozszerzona (U)pzy poziomie ufności ok, 95% iwspółczynniku rozszezenia k=2. Niepewnośc nie obejmuje etapu pobierania

próbek.
2) - korekta za pomocą uządzenia do kompensacji wpływu temperatury
3) - zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie pzekraczała: '1 00 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1ml

w kranie konsumenta
4) - dolna granica zakresu pomiarowego metody

Termin wykonania badań: 14,11.2023r. - 17.11,2O23r.

zatwierdził:

Dostarczona próbka nie budzi zastżeżeń.
Wyniki badania izwiązana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do otaymanej i badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może byc kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje pęedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych
pzez Klienta w punktach od l do Vll , lnformacje te mogą wpływać na ważność uzyskanych wyników.
Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i poufność zgodnie z obowiązującą polityką bezstronności i poufności Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu.
Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji zlecenia są traktowane jako informacje poufne

KoNlEc SPRAWoZDAN|A NR 2042lS
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pANSTWOWY poWlAToWY lN§pEKTOR SAN|TARNY W RADOMlU
. tel,:48 34515 89 r sekretariat.psso.radom@sanepld.9ov.pi r ul.gen. Leopolda Okulickiego 9D,

26-60l Radom

HKN.447.oW.598.2023.S

ZakJad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Radomiu

na podstawie sprawozdaniazbadń próbki wody numer analizy 2042lS z22.1t.2023r. pobranej

w puŃcie zgodności tj. Publiczna Szkoła Podstawowa ul, Prusa 5, Skaryszew w dniu
14.11.2023r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej stwierdza

przydatność

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia ż0I7r. w sprawie jakości wody
przeznaazonej do spozycia ptzezludzi (Dz.IJ. z 2017 r. poz.2294).

Otrzymują:

1. adresat

2. aJa

Państwowy Powiatr:w, i.,-uIi,tt,

Saniiarnvg|fanitl

zup, mgr inż.vDbbta Walczat^
Z-ca Państwowego Powiatcwego

lnspektora SanitarneEo w Radomiu

Radom, dnia 24.11 .2023r.
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SPRAWOZDAN|E Z BADAŃ PROBK| WODY DO SPOŻYC|A

l Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 14.11.2a23 r.

ll Próbka pobrana prizez: p. P. Kobyliński PSSE Radom (kontrola wewnętrzna)

lll Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN lSO 19458:2007; PN-EN lSO 5667-3:2018-08; PN -lSO 5667-5:2017-1O

lV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny uj, Tomaszów

V cel badania próbki: celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Vl Punkt pobrania próbki: Publiczna Szkoła Podstawowa, toaleta dla niepełnosprawnych

Modrzejowice 9m. Skaryszew

VllZleceniodawca / adresat: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Wyni ki badań fizyko-chemicznych

Lp. Parametr Norma / metoda
Wyn!k

(Niepewność)1)
Wartość

parametryczna* Jednostka stwierdzenie
zgodności#

1 Mętnośc A PN-EN lso 7027-1
2016-09

0,16
(l24o/o)

akceptowalna
Zalecany zakres
wańości do 1,0

NTU

2 Ban,rla (Pt) A PN-EN lSO 7887:2012
rozdział7

5
( r,21o/o)

mg/l

akceptowa!na akceptowalna

3 Zapach N PB.02,HKL
wvd, 1 zdn.18.06.2019

akceptowalny akceptowalny

4 Smak N
PB.03.HKL
wvd. 1 zdn,18.06.2019 akceptowalny akceptowalny

5
pH

A PN-EN lSO 10523:2012

7,5
(l2,6%) 6,5 - 9,5 pH

w temperaturze 19,6 0c

6.

pzewodnośó
elektryczna właściwa
W 25oC2) A PN-EN 27888:1999

370
(ż2,s%) 2500 pS/cm

w temperaturze 18,2 0c

STA

AUTORYZOWAŁ: rngr inź_.
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Wyniki badań mikrobiologicznych

stwierdzenie
zgodności#

Wańość
parametryczna"

Wynik
j.t.k,

INiepewność]1)
Norma l metodaLp Parametr

Bez
nieprawidłowych

zmian3)

1

[0;4]A PN-EN lSO 6222:20041
w 22"C / 1mI wody

na liczba mikroorganizmów

0
0

A PN-EN lSO 9308-1 :2014-12
+A1:2017-042

Bakterie grupy coli / 100 ml
wody

0
0

A PN-EN lSO 9308-1 :201 4-12
+A1:2017-0Ą3. Escherichia coli/ 100 mlwody

0
0

A PN-EN lSO 7899-2 :20044 Enterokoki / 100 mlwody

STARSąfSYSTENT
,łl

ngr in{ ńweł GrzebuŁa
AUTORYZOWAŁ:

* - Wymaganie zgodne zRozporządzeniem Ministra Zdrowiaz dnia 07 grudnia 2017r, (Dz.U. z2017r., Poz.2294)
# - Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami.

A - badanie akredytowane
N - badanie nieakiedytowane spełniające wymagania normy PN-EN lSO/lEC 17025:2018-02
jtk- jednostki twozące kolonie
i; - niepewnoś ć rozszerzo,na (U) pzy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszezenia k=2. NiepewnoŚĆ nie obejmuje etaPu Pobierania

próbek.
2) - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury 

_ _ .

3i - zaleca się, aby ogólna'liczba mikroorganizmów nió pzexriczała,. 10Ojtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1ml

w kranie konsumenta

Termin wykonania badań: 14.11 "2023r. - 17 .11 ,2023r,

zatwierdził:

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.
Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do.otęymanej i badanej PÓbki.
BÓz pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylkO w całOŚci.

Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
Laboratorium ponosi odpowiedzialn-ość za wszystkie informacje przedstawione W sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych
pzez Klienta w punktach od l do Vll . lnformacje te mogą wpływac na ważnoŚĆ uzyskanych wyników.

Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i 
-poufnośĆ' 

zgóonie z obowiązującą polityką bezstronności i PoufnoŚci Powiatowej Stacji

Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu.
Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji zlecenia są traktowane jako informac.je poufne

KoNlEC SPRAWoZDAN|A NR 2043/S
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pAŃ§TWOWY poWlAToWY lNSpEKTOR SAN|TARNY W RADOMlU
. tel.: 48 345 15 89 r sekretariat,psse.radom@sanepid.gov.pl r ul. gen. Leopolda okulickiego 9D,

26-6Ol Radom

Radom, dnia 24.11.2023r

HKN.447.oW.599.2023. S

Zal<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badań probki wody numer ana7lzy numer ż043lS
z 22.11.2023r. pobranej w punkcie zgodności tj. Publiczna Szkoła Podstawowa Modrzejowice
gm. Skaryszew w dniu 1 4.|L2023r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej stwierdza

przydatność

wody do spozycia w zakresie zbadanychparametrów zgodnie zwymaganiami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia
przez7udzi (Dz. U. z 20l7r.poz.ż294).

Państwowy Powiatowy tnspektor
Sanitar dorniu

zup. mgr Walczak
Z-ca Pan Powiatowego

lnspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. adresat

2. ala


